
Załącznik nr 1.1
Część 1 – przegląd serwisowy

CENTRALE WENTYLACYJNE CALOREX
w roku 2020 

Urządzenia:
Centrale wentylacyjne basenowe CALOREX 2 szt. zainstalowane w pływalni, w tym:

HRD 25 (Z) 25B - 1 szt.
HRD 30 (Z) 30B - 1 szt.

Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia dwa razy w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. i listopadzie/grudniu 2020 r. 
(szczegółowe terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu obejmuje:

1. Czyszczenie centrali z szczególnym uwzględnieniem parowników i skraplaczy
2. Poprawność i szczelność podłączenia wody basenowej

1. Zgodność podpięcia wody basenowej zgodnie z DTR centrali
2. Szczelność połączeń w środku urządzenia
3. Rozpływ wody na wymiennik c.o. i skraplacz chłodzony woda basenową

3. Poprawność i szczelność podłączenia CO
1. Zgodność podpięcia wody grzewczej zgodnie z DTR centrali 
2. Szczelność połączeń w środku urządzenia 
3. Rozpływ wody grzewczej  na wymiennik c.o. i nagrzewnice powietrza

4. Drożność podłączenia skroplin
1. Wyczyścić tacę skroplin
2. Skontrolować i udrożnić rurociąg odpływ skroplin 

5. Stan podłączenia kanałów
1. Sprawdzić stan kanałów, połączeń elastycznych, ciągłość uziemienia

6. Podłączenia śrubowe
1. Dociągnąć wszystkie połączenia śrubowe elektrycznych elementów automatyki

7. Podpięcie zasilania i kolejność faz
1. Dociągnięcia połączeń śrubowych
2. Kontrola kolejności faz napięcia zasilania
3. Kontrola skuteczności zabezpieczeń prądowych

8. Poprawność  sterowania pompy CO
1. Ręcznie wymusić na sterowniku temp powietrza funkcje ogrzewania powietrza
2. Sprawdzić poprawność pracy pompy c.o.
3. Sprawdzić otwarcie zaworu do nagrzewnicy powietrza
4. Ręcznie wymusić na sterowniku temp wody funkcje ogrzewania wody basen
5. Sprawdzić poprawność pracy pompy c.o.
6. Sprawdzić otwarcie zaworu do wymiennika basenowego

9. Odpowietrzenie układu CO
1. Przy wymuszonej pracy nagrzewnicy powietrza sprawdzić równomierność nagrzania nagrzewnicy 

i ewentualnie odpowietrzyć układ
10. Poprawność sterowania pompy filtracji basenu

1. Przy wymuszeniu ogrzewania wody basenowej lub funkcji osuszania sprawdzić wymuszanie pracy
układu filtracji

11. Praca wentylatorów
1. Sprawdzić współliniowość kół pasowych



2. Naciąg pasków klinowych
3. Sprawdzić dokręcenie kół pasowych i wirników wentylatorów
4. Sprawdzić kierunki wirowania wentylatorów

12. Pomiar prądów pracy wentylatorów
1. Pomiar prądów wentylatorów przy niskim i wysokim biegu
2. Pomiar prądu kompresora

13. Pomiar ciśnień HP i LP  kompresora
14. Kontrola pracy siłowników świeżego powietrza

1. Kontrola pracy siłownika w położeniu MIN, AUTO i MAX
15. Pomiar i rozkład przepływu powietrza

1. Regulacja kratek nawiewnych i wyciągowych
2. Sprawdzenie rozpływu powietrza
3. Kontrola skuteczności ogrzewana – pomiary na hali basenowej 
4. Kalibracja odczytów temperatury i wilgotności

16. Podczas każdego serwisu, tj. co 6 miesięcy wymian filtrów powietrza oraz podczas serwisu w 
listopadzie/grudniu (raz w roku) wymiana pasków klinowych.

17. Inne,  prace  zgodnie  z dokumentacją  techniczno  –  ruchową  (DTR)  urządzenia  i  serwisowymi
wytycznymi producenta nie wymienione powyżej. 



Załącznik nr 1.2
Część 2 – przegląd serwisowy

CENTRALE WENTYLACYJNE SWEGON 
w roku 2020

Urządzenia:
Centrale wentylacyjne bytowe Swegon 9 szt. zainstalowane w pływalni, w tym:

Gold RX 05 (N3W3) - 1 szt.
Gold PX 20 (N4W4) - 1 szt.
Gold RX 12 (N5W5) - 1 szt.
Gold RX 08 (N6W6) - 1 szt.
Gold RX 04 (N7W7) - 1 szt.
CU_03 (N8W8) - 1 szt.
Gold RX 14 (N10W10) - 1 szt.
Gold SD 05 (N9) - 1 szt.
Gold SD 04 (N12) - 1 szt.

Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia raz w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. (szczegółowe terminy wykonania 
przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej; 
2. Sprawdzenie  sekcji  wentylatora  –  kontrola  poprawności  i  ewentualna  regulacja  pracy  silnika,

przekładni pasowej z pasami klinowymi, wirnika wentylatora, łożysk, czystość sekcji, stan króćców
elastycznych;

3. Sprawdzenie sekcji filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz
czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza (co 6 miesięcy);

4. Sprawdzenie sekcji chłodnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu 
powietrza, czystości chłodnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, 
drożności odpływu skroplin;

5. Sprawdzenie sekcji nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola 
przepływu powietrza, czystości nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników
temperatury;

6. Sprawdzenie  sekcji  rotacyjnego  wymiennika  odzysku  ciepła  –  kontrola  poprawności  i ewentualna
regulacja  pracy  silnika,  paska  napędowego,  łożysk,  czystość  sekcji,  stan  króćców  i  uszczelek
elastycznych;

7. Sprawdzenie  sekcji  krzyżowego  wymiennika  odzysku  ciepła  –  działanie  układu  zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego, czystość wymiennika;

8. Sprawdzenie sekcji komory mieszania – stan przepustnic powietrza pod względem mechanicznym, 
kontrola poprawności działania czujników temperatury, siłowników elektrycznych przepustnic;

9. Sprawdzenie układu zasilania I sterowania – test automatyki;
10. Ocena prawidłowości pracy central;
11. Inne, prace zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) urządzenia i serwisowymi 

wytycznymi producenta nie wymienione powyżej. 



Załącznik nr 1.3
Część 3 – przegląd serwisowy

UKŁADY KLIMATYZACYJNE I CENTRALE WENTYLACYJNE
w roku 2020

Przeglądy serwisowe w części 3 zamówienia należy wykonać w: 
1. Pływalni miejskiej w układach klimatyzacyjnych VRF Fujitsu, Split/Multi Fujitsu, Haier, Fuji oraz 

agregat wody lodowej Climaveneta;
2. Miejskiej Hali Sportowej GORCE w centralach wentylacyjnych VTS Clima;
3. Stadionie  miejskim w układach  klimatyzacyjnych  Split/Multi  Sharp,  w centralach  wentylacyjnych

Hermes APX 3 i APX;
4. Miejskiej Hali Lodowej w wentylatorach nawiewnych z nagrzewnicą elektryczną.

Szczegóły zamówienia:
Urządzenia:
Układ  klimatyzacyjny  VRF  Fujitsu  jednostka  zewnętrzna  (AOYG45LAT8)  –  1  szt.  wraz  z  jednostkami
wewnętrznymi (AUYG12LVLB) – 5 szt., zainstalowane w pływalni (pom. administracyjne).
Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia raz w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. (szczegółowe terminy wykonania 
przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu:

1. Czyszczenie filtrów powietrza (urządzenia kanałowe czyszczenie/wymiana) jednostek wewnętrznych
2. Czyszczenie (raz w roku z użyciem środków odgrzybiających) wymiennika jednostki wewnętrznej
3. Sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin
4. Czyszczenie jednostki wewnętrznej
5. Sprawdzenie (wymiana) baterii w pilocie bezprzewodowym
6. Czyszczenie  wymiennika  ciepła  jednostki  zewnętrznej  (czyszczenie  ciśnieniowe  jako  czynność

dodatkowa)
7. Przegląd instalacji chłodniczej i elektrycznej
8. Pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym / kontrola szczelności 
9. Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenie i grzanie / kontrola wydajności układu
10. Pomiar natężenia poboru prądu przez jednostkę zewnętrzną (odczyt parametrów układu chłodniczego z

użyciem komputera i oprogramowania serwisowego SERVICE TOOL, rejestracja parametrów układu
chłodniczego z zapisem na dysku wg standardu SERVICE TOOL Fujitsu General Limited. – dotyczy
układów VRF S, V, V-II). Wartości pomiarowe: pobór prądu przez urządzenie zewnętrzne, temperatura
wlot/wylot jedn. wewnętrzna,  temperatura zewnętrzna,  ciśnienie tłoczenie/ssanie,  [plik z SERVICE
TOOL(minimum 1h  pracy  systemu)  –  dotyczy  układów  VRF  S,  V,  V-II],  kontrola  zabezpieczeń
LP/HP/przekroczenia temperatur.

11. Inne,  prace  zgodnie  z dokumentacją  techniczno  –  ruchową  (DTR)  urządzenia  i  serwisowymi
wytycznymi producenta nie wymienione powyżej.

oraz

Urządzenia:
Układ klimatyzacyjny Split/Multi Fujitsu – 1 szt. jednostka wewnętrzna (ASYG12LECA) wraz z jednostką
zewnętrzną, zainstalowane w pływalni (serwerownia).
Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia raz w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. (szczegółowe terminy wykonania 



przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu: 

1. Czyszczenie filtrów powietrza (urządzenia kanałowe czyszczenie/wymiana), 
2. Czyszczenie (raz w roku z użyciem środków odgrzybiających) wymiennika jednostki wewnętrznej, 
3. Sprawdzanie skuteczności funkcji chłodzenie i grzanie / kontrola wydajności układu .
4. Pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym / kontrola szczelności układu
5. Czyszczenie jednostki wewnętrznej, 
6. Czyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej (czyszczenie ciśnieniowe jako czynność 

dodatkowa),
7. Sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin, 
8. Przegląd instalacji chłodniczej i elektrycznej, 
9. Sprawdzenie (wymiana) baterii w pilocie bezprzewodowym.
10. Wartości pomiarowe: pobór prądu przez urządzenie, temperatura wlot/wylot jedn. wewnętrzna, 

temperatura zewnętrzna, ciśnienie tłoczenie/ssanie, kontrola zabezpieczeń LP/HP/przekroczenia 
temperatur.

11. Inne,  prace  zgodnie  z dokumentacją  techniczno  –  ruchową  (DTR)  urządzenia  i  serwisowymi
wytycznymi producenta nie wymienione powyżej.

oraz

Urządzenia:
Układ klimatyzacyjny Haier – 1 szt. jednostka wewnętrzna (AS09NS3HRA) wraz z jednostką zewnętrzną,
zainstalowane w pływalni (grota solna).
Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia raz w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. (szczegółowe terminy wykonania 
przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu: 

1. Czyszczenie filtrów powietrza (urządzenia kanałowe czyszczenie/wymiana), 
2. Czyszczenie (raz w roku z użyciem środków odgrzybiających) wymiennika jednostki wewnętrznej, 
3. Sprawdzanie skuteczności funkcji chłodzenie i grzanie / kontrola wydajności układu .
4. Pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym / kontrola szczelności układu
5. Czyszczenie jednostki wewnętrznej, 
6. Czyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej (czyszczenie ciśnieniowe jako czynność 

dodatkowa),
7. Sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin, 
8. Przegląd instalacji chłodniczej i elektrycznej, 
9. Sprawdzenie (wymiana) baterii w pilocie bezprzewodowym.
10. Wartości pomiarowe: pobór prądu przez urządzenie, temperatura wlot/wylot jedn. wewnętrzna, 

temperatura zewnętrzna, ciśnienie tłoczenie/ssanie, kontrola zabezpieczeń LP/HP/przekroczenia 
temperatur.

11. Inne,  prace  zgodnie  z dokumentacją  techniczno  –  ruchową  (DTR)  urządzenia  i  serwisowymi
wytycznymi producenta nie wymienione powyżej.

oraz

Urządzenia:
Układ  klimatyzacyjny Fuji  –  1  szt.  jednostka  wewnętrzna  (RSG12LLCC)  wraz  z  jednostką  zewnętrzną,
zainstalowane w pływalni (punkt medyczny, pom. ratowników).
Termin i częstotliwość:



Przegląd serwisowy urządzenia raz w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. (szczegółowe terminy wykonania 
przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu: 

1. Czyszczenie filtrów powietrza (urządzenia kanałowe czyszczenie/wymiana), 
2. Czyszczenie (raz w roku z użyciem środków odgrzybiających) wymiennika jednostki wewnętrznej, 
3. Sprawdzanie skuteczności funkcji chłodzenie i grzanie / kontrola wydajności układu .
4. Pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym / kontrola szczelności układu
5. Czyszczenie jednostki wewnętrznej, 
6. Czyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej (czyszczenie ciśnieniowe jako czynność 

dodatkowa),
7. Sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin, 
8. Przegląd instalacji chłodniczej i elektrycznej, 
9. Sprawdzenie (wymiana) baterii w pilocie bezprzewodowym.
10. Wartości pomiarowe: pobór prądu przez urządzenie, temperatura wlot/wylot jedn. wewnętrzna, 

temperatura zewnętrzna, ciśnienie tłoczenie/ssanie, kontrola zabezpieczeń LP/HP/przekroczenia 
temperatur.

11. Inne,  prace  zgodnie  z dokumentacją  techniczno  –  ruchową  (DTR)  urządzenia  i  serwisowymi
wytycznymi producenta nie wymienione powyżej.

oraz

Urządzenia:
Agregat wody lodowej Climaveneta BRH 0091FF wraz z skraplaczem (jednostka zewnętrzna), zainstalowany 
w pływalni (podbasenie).
Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia raz w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. (szczegółowe terminy wykonania 
przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu obejmuje czynności i sprawdzenia:

1. Kontrola ogólnego stanu urządzenia:
1) Sprawdzenie kompletności osłon,
2) Sprawdzenie elementów mocowań do konstrukcji,
3) Sprawdzenie elementów mocowań osłon,

2. Kontrola instalacji freonowej:
1) Sprawdzenie szczelności instalacji,
2) Sprawdzenie wartości ciśnień czynnika wg DTR urządzenia.
3) Kalibracja sterowników i przetworników ciśnienia.

3. Kontrola wentylatorów skraplacza.
1) Sprawdzenie stanu łopat wentylatorów.
2) Sprawdzenie mocowania wentylatorów.
3) Sprawdzenie akustyczne i wizualne głośności i osiowości went.
4) Pomiar prądów wentylatora.

4. Kontrola pracy zespołu sprężarek.
1) Sprawność grzałki sprężarki.
2) Sprawdzenie czasów pracy i startów sprężarek.
3) Stan przekaźników przeciążeniowych.
4) Sprawdzenie stanu mocowania sprężarek.
5) Wizualne sprawdzenie stanu obudów i połączeń pod kątem szczelności.
6) Stan styczników sprężarki.



7) Pomiar prądów sprężarek.
8) Kontrola ciśnienia roboczego, przegrzanie i przechłodzenie.
9) Kontrola stanu ilościowego i jakościowego oleju.
10) Kontrola stanu filtrów.

5. Automatyka wentylacji.
1) Kontrola działania automatyki.
2) Wizualna kontrola stanu elementów elektrycznych szafy sterowniczej.
3) Kontrola połączeń elektrycznych w szafie sterowniczej i wyłączników.

6. Kontrola układu skraplacza.
1) Sprawdzenie pod kątem czystości i uszkodzeń.
2) Sprawdzenie elementów mocowań.

7. Napełnianie obiegu wodnego.
8. Występowanie pęcherzyków powietrza w obiegu wodnym.
9. Sprawność przyrządów zabezpieczających.
10. Jakość połączeń elektrycznych i hydraulicznych.
11. Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa na instalacji wody lodowej.
12. Inne,  prace  zgodnie  z dokumentacją  techniczno  –  ruchową  (DTR)  urządzenia  i  serwisowymi

wytycznymi producenta nie wymienione powyżej.
oraz

Urządzenia:
Centrala wentylacyjna nawiewna VTS Clima z nagrzewnicą CVA4HW2 oraz centrala wentylacyjna 
wywiewna VTS Clima, zainstalowane w Miejskiej Hali Sportowej GORCE (sali gimnastycznej).
Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia dwa razy w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. i listopadzie/grudniu 2020 r 
(szczegółowe terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu obejmuje czynności i sprawdzenia:
Zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) urządzenia i serwisowymi wytycznymi producenta.
oraz

Urządzenia:
Układ  klimatyzacyjny  Split/Multi  Sharp  AY-AP9NR  –  1  szt.  jednostka  wewnętrzna  wraz  z jednostką
zewnętrzną, zainstalowane na stadionie (serwerownia). 
Termin i częstotliwość:
Przegląd gwarancyjny urządzenia raz w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. (szczegółowe terminy wykonania 
przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu obejmuje czynności i sprawdzenia:
Zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) urządzenia i serwisowymi wytycznymi producenta.
oraz

Urządzenia:
Centrale wentylacyjne Hermes APX 3 i APX 1 – 2 szt.,  zainstalowane na stadionie (budynek główny).
Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia dwa razy w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. i listopadzie 2020 r. 
(szczegółowe terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu obejmuje czynności i sprawdzenia:
Zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) urządzenia i serwisowymi wytycznymi producenta.



oraz

Urządzenia:
Wentylator nawiewny z nagrzewnicą elektryczną 4-6 kW w szatniach 3,5,7,9,11 oraz wentylator wywiewny w
szatniach 3,5,7,9,11 w Miejskiej Hali Lodowej.
Termin i częstotliwość:
Przegląd serwisowy urządzenia raz w roku, tj. w maju/czerwcu 2020 r. (szczegółowe terminy wykonania 
przeglądów gwarancyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym).
Zakres przeglądu obejmuje czynności i sprawdzenia:
Zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) urządzenia i serwisowymi wytycznymi producenta.



Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy

.................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

…………………………………........

( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)

Numer REGON: ...…………………………………….……………..

Numer NIP: …..………………………………….…………………..

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na  wykonywanie przeglądów serwisowych

urządzenia/ń wentylacyjnego/ych zlokalizowanego/ych w obiektach MCSiR w  Nowym Targu:

1. SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu

ofertowym dla:

• części 1 za cenę:  .......................   (słownie: …........................................................................)  złotych

brutto,

• części 2  za cenę:  .......................  (słownie: ….......................................................................) złotych

brutto,

• części 3 za cenę:  .......................   (słownie: …........................................................................)  złotych

brutto.

3. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się

za związanych określonymi w niej postanowieniami.

4. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

5. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest:

.............................................................., tel. .............................., e-mail: .............................. 

.................................... dnia ........................                    ……………………………………….

                                     podpis i pieczęć


